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Tilauksen tiedot:

Asiakastunnus: 1163
Tilaustunnus: R-16-06479

Tilauksen kuvaus: Ailakkavaara vo, kaivo 1, lahteva,
kayttdtarkkailu, 17.8.2016

Naytetunnus: R-16-06479-001
Néayte otettu: 17.8.2016 8:43

Kuvaus:

Ailakkavaaran vo, kaivo 1, lahteva
Vastaanottopvm: 18.8.2016

Tutkimus aloitettu:  18.8.2016 13:00

Naytetyyppi: Talousvesi (STMa 1352/2015) Naytteenottaja: Eerikki Tervo
N.ottopaikka: Ailakkavaara vo, kaivo 1
Laatuvaatimukset: STMa 1352/2015
Analyysit Yksikkd Tulos Enimmaispitoisuus Menetelma / Laboratorio
Mikrobiologiset tutkimukset
E. coli * pmy/100ml 0O 0 SFS 3016:2011 / ROI
Laatusuositukset: STMa 1352/2015
Analyysit Yksikkd Tulos Enimmaispitoisuus Menetelma / Laboratorio
Mikrobiologiset tutkimukset
Koliformiset bakteerit 37°C * pmy/100ml 0O 0 SFS 3016:2011 / ROI
Pesékkeiden lukumaara 22°C 72h * pmy/mi 5 ei epatavallisia muutoksia SFS-EN ISO 6222:1999 / ROI
Fysikaalis-kemialliset tutkimukset
Haju Hajuton kayttajien hyvaksyttavissa  Aistinvarainen / ROI
eika epatavallisia muutoksia
Maku Ei huom. kayttajien hyvéksyttavissa  Aistinvarainen / ROI
eiké epatavallisia muutoksia
Sameus * FTU 0,29 kayttajien hyvaksyttavissa  SFS-EN ISO 7027:2000 / ROI
eik& epatavallisia muutoksia
Vari * mg P/l <5 kayttajien hyvaksyttavissa  SFS-EN ISO 7887:2012(C) / ROI
eika epatavallisia muutoksia
Sé&hkonjohtavuus * uS/cm 55 2500 SFS-EN 27888:1994 / ROI
pH * 6,8 6,5-95 SFS 3021:1979 / ROI
Ammonium * mgl/l <0,010 0,50 SFS-EN ISO 11732:2005 / ROI
Alkuaineanalyysit
Rauta, Fe * pg/l 16,7 200 SFS-EN ISO 17294-2:2005 / OUL
Mangaani, Mn * pg/l 0,39 50 SFS-EN ISO 17294-2:2005 / OUL

* Menetelma on akkreditoitu.
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Piia Hiltunen

040 667 2377, piia.hiltunen@ahmagroup.com

Jakelu Ollila, Esko
Méakela, Heli

Keskitalo, Kalevi

Talonmies, Kilpisjarvi

Lamsé, Kimmo

Kalttopaa, Perjouni

Yhteyshenkil6t

Mittausepéavarmuudet ovat saatavissa
laboratoriosta.

Alkuaineanalytiikka: llkka Valimaki, 044 256 3322, ilkka.valimaki@ahmagroup.com

Mikrobiologinen analytiikka (Rovaniemi): Tarja Metténen, 044 700 8511, tarja.mettanen@ahmagroup.com

Fysikaalis-kemiallinen analytiikka (Rovaniemi): Tarja Olli, 044 363 6614, tarja.olli@ahmagroup.com

LAUSUNTO

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa
www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

FINAS

Finnish Accreditation Service
T131 (EN ISO/IEC 17025)
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LAUSUNTO

R-16-06479-001: Laboratorioon toimitettu vesinayte tayttaa tutkituilta osin STM:n asetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja —suositukset.

Tulokset patevat ainoastaan tassé selosteessa mainituille naytteille.
Taman selosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa on
pyydettava lupa Ahma ymparisto Oy:lta.

Menetelmaviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:
OUL = Ahma ymparisté Oy, Sammonkatu 8, 90570 Oulu, p. 044 588 5260
ROI = Ahma ympaéristd Oy, Teollisuustie 6, 96320 Rovaniemi, p. 040 133 3800

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T131. Kuvaus akkreditoinnista on saatavissa
www.finas.fi tai laboratoriosta. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. FIN S

Finnish Accreditation Service
T131 (EN ISO/IEC 17025)



